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Sprawozdanie z badan Nr: 949/04/2020/M/5

Zleceniodawca:

LESZNOWOLSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z 0.0. 05-506 Lesznowola ul. Poprzeczna 50

Zlecenie Nr:

949/04/2020

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae) - metodyka akredytowana z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowifréwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystac¢ do oceny zgodno$ci w obszarze

regulowanym prawnie)

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(O) - metodyka akredytowana w zakresie OiB
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy

- metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Punkt poboru;

Kurek czerpalny

Przedmiot badania:
Adres pobrania:
Migjsce pobrania:
Pochodzenie wody:
Rodzaj ujgcia:

Temp. pobranej probki:
Data i godzina:

Woda przeznaczona do spozycia
05-500 Wolka Kosowska, ul. Wesola 2
SUW Wolka Kosowska

SUW

brak danych

9,5°C

07-04-2020 10:40

Transport probek: JARS S A,

Pobranie probek wg:  (A)PN-EN I1SO 19458:2007

Probkobiorca:  Probkobiorca JARS nr: 334

Numer probki: ~ 2799/04/20

Ocena probki:  bez zastrzezen

Data rozpoczgcia badan: 07-04-2020 Data zakonczenia badann: ~ 10-04-2020
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno§é**
Liczba Escherichia coli Jtk/100ml | (Ae) PN-EN 1SO 9308-1:2014-12, (Ae) MZ-9 0
LL PN-EN 1SO 9308-1:2014-12/A1:2017-
04
Liczba bakterii z grupy coli Jtk/100ml | (Ae) PN-EN 1SO 9308-1:2014-12, (Ae) MZ-9 0
L PN-EN 150 9308-1:2014-12/A1:2017-
04
Ogolna liczba mikroorganizméw Jtk/Iml (Ae) PN-EN IS0 6222:2004 MZ-9 0
LL w 2242°C
Liczba enterokokow Jtk/100ml | (Ae) PN-EN 1SO 7899-2:2004 MZ-9 0
LL

MZ-9 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., Poz. 2294)
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** - niepewnos¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnoéci ok. 95% i wpdtczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek)

Wyniki odnoszq sig wytacznie do badanych probek . Niepewnosé wynikow podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badari probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badar Klient ma prawo do reklamaciji.

I

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1: Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Migjsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
LL i P-Decyzja nr HKN 26/2019 z dnia 04.11.2019 r. wydana przez PPIS Legionowo
LK i P-Decyzja nr NS/HKi$/4560/ZL/W/71-28/2019 z dn. 26.09.2019r. wyd. przez PPIS Katowice

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badan sa wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem
clektronicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile nie sa potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, sq kopiami.

Koniec Sprawozdania

Sporzgdzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil:

Podpisano:
10-04-2020 F2

Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pracownik JARS . 520 T
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LAJSKI: g’/ //T.\\ <
. L. . . i . L NN N
05-119 Legionowo, ul. Kosciclna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka TARRN
FILIA POLUDNIE: - AB 1095
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 949/04/2020/F/8/P/1
Zleceniodawcea: LESZNOWOLSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z 0.0. 05-506 Lesznowola ul. Poprzeczna 50

Zlecenie Nr: 949/04/2020

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnoéci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae) - metodyka akredytowana z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi/réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze
regulowanym prawnie)
(Ar) - metodyka akredytowana, rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(O) - metodyka akredytowana w zakresie OiB
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
*  -metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Punkt poboru: Kurek czerpalny

Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: 05-500 Wolka Kosowska, ul. Wesola
Migjsce pobrania: SUW Wolka Kosowska

Pochodzenie wody: SUW

Rodzaj ujgcia: brak danych

Temp. pobranej probki: 9,5°C

Data i godzina: 07-04-2020 10:40

Pobranie probek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2017-10/Ap1:2019-07

’ oo Probkobiorca:  Probkobiorca JARS nr: 334
Transport probek:

Numer probki:  6552/04/20 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgceia badan: 14-04-2020 Data zakonczenia badan:  14-04-2020
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno§é**
Chlor wolny mg/l (A) PB-25/P wyd. 6 z duia 13.06.2019 MZ-9
I)
0,30 <0,05
Fluorki mg/l (A) PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN MZ-9
LK 1SO 10304-1:2009/AC:2012
1,5 <0,10

MZ-9 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., Poz. 2294)
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** . niepewno$¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wpoiczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek)

Wyniki odnoszg sie wylgcznie do badanych probek . Niepewnos$é wynikow podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

Uwagi:

Sprawozdanie sporzagdzono w 1 egz. Egz.Nr 1: Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
LL i P-Decyzja nr HKN 26/2019 z dnia 04.11.2019 r. wydana przez PPIS Legionowo
LK i P-Decyzja nr NS/HKiS/4560/Z1L/W/71-28/2019 z dn. 26.09.2019r. wyd. przez PPIS Katowice

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badan sg wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile nie sq potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, sa kopiami.

Koniec Sprawozdania

Sporzgdzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:

K3
14-04-2020 o Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pracowrik JARS rr: 520 TR

949/04/2020/F/8/P/1 Strona 2
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JARS SA.
e LABORATORIA BADAWCZE =S S
05-119 Legionowo, ul. Kogcielna 2a mikrobiol()gia - fizyk()chemia - sensoryka BADANIA
FILIA POLUDNIE: . AB 1095
41-404 Mystowice, ul. Fabiyczna 7 www.jars.pl

Sprawozdanie z badan Nr: 949/04/2020/F/14

Zleceniodawca: LESZNOWOLSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z 0.0. 05-506 Lesznowola ul. Poprzeczna 50
Zlecenie Nr: 949/04/2020

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae) - metodyka akredytowana z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi/rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze
regulowanym prawnie)
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)
(O) - metodyka akredytowana w zakresie OiB
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
*  -metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Punkt poboru: Kurek czerpalny
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: 05-500 Wolka Kosowska, ul. Wesota 2
Migjsce pobrania: SUW Wolka Kosowska
Pochodzenie wody: Suw
Rodzaj ujecia: brak danych
Temp. pobranej probki: 9,5°C
Data i godzina: 07-04-2020 10:40
Pobranie prébek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2017-10/Ap1:2019-07 ., oo " y .
Transport probek: JARS SA. Probkobiorca:  Probkobiorca JARS nr: 334
Numer probki:  2799/04/20 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badan: ~ 07-04-2020 Data zakonczenia badan:  15-04-2020
Lab. Badany parametr jom, Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno$¢**
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-9
LK 5 £1
Metnosé NTU (A) PN-EN ISO 7027-1:2016-09 pkt MZ-9
LK 33 . +0,02
Liczba progowa smaku (TFN) (A) PN-EN 1622:2006 MZ-9
LK
<1
Liczba progowa zapachu (TON) (A) PN-EN 1622:2006 MZ-9
LK
<1
pH - (A) PN-EN ISO 10523:2012 MZ-9
P
6.5-9,5 7.5 2
Przewodno$¢ elektryczna uS/em (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna MZ-9
P wlasciwa w temp. 25°C kompensacja temperatury) 428
2500 555
Azotany mg/l (A) PN-EN ISO 13395:2001 MZ-9
LK
50 14 0.2
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Benzen ug/l (A) PN-ISO 11423-1:2002 MZ-9
LK
1,0 <0,25
Bromiany pg/l (A) PN-EN ISO 15061:2003 MZ-9
LK
10 <20
Cyjanki ogélne g/l (A) PN-EN ISO 14403-2:2012 MZ-9
LK
50 <10
1,2-dichloroetan (EDC) ug/l (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 (HS-GC- MZ-9
LK MS)
3,0 <0,50
Suma pestycydow (z obliczen) ug/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,50 <0,010
Suma trichloroetenu i pg/l (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 (HS-GC- MZ-9
LK |tetrachloroetenu MS)
10 <1,0
Suma WWA ug/l (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia MZ-9
LK 15.03.2016
0,10 <0,0050
Suma THM ngl (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 (HS-GC- MZ-9
LK MS)
100 <1,0
Jon amonowy mg/l (A) PN-EN ISO 11732:2007 pkt 4 MZ-9
LK
0,50 031 S
Chlorki mg/l (A) PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN MZ-9
LK ISO 10304-1:2009/AC:2012 409
250 9,2 »
Siarczany (VI) mg/l (A) PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN MZ-9
LK ISO 10304-1:2009/AC:2012 9
250 11
Indeks mg102 [ (A) PN-EN ISO 8467:2001 MZ-9
LK |nadmanganianowy/utlenialnosé z +03
KMnO4 S 2,3 »
Bromodichlorometan mg/l (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 MZ-9
LK
0,015 <0,0010
Benzo(a)piren pg/l (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia MZ-9
LK 15.03.2016
0,010 <0,0020
Azotyny mg/l (A) PN-EN ISO 13395:2001 MZ-9
LK
0,50 < 0,066
949/04/2020/F/14 Strona 2







Arsen ngl (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 MZ-9
LK
10 <1,0
Chrom ugl | (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 MZ-9
LK
50 <0,50
Kadm pg/l (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 MZ-9
LK
5.0 <0,50
Miedz mgl | (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 MZ-9
LK
2,0 <0,00050
Nikiel g/l (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 MZ-9
LK
20 2,3 205
Oféw ugl | (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 MZ-9
LK
10 <0,50
Rigé pgl | (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 MZ-9
LK
1,0 <0,10
Selen ugl | (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 MZ-9
LK
10 <1,0
Glin ugl | (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 MZ-9
LK
200 2,0 =03
Mangan ng/l (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 MZ-9
LK
50 0,51 0,10
Magnez mg/l (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 MZ-9
LK
7-125 11 42
Sod mgl | (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 MZ-9
LK
200 92 14
Zelazo pg/l (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 MZ-9
LK
200 8,9 18
Antymon ug/l (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 MZ-9
LK
5,0 <1,0
Bor mg/l (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 MZ-9
LK
1,0 0,015 0,003
949/04/2020/F/14 Strona 3







Aldryna ug/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,030 <0,010
Dieldryna ngl (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,030 <0,010
Endiyna pg/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0,010
Izodryna ug/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0,010
alfa-HCH ugl (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0,010
beta-HCH ug/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0,010
delta-HCH ng/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0,010
gamma-HCH, lindan pg/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0,010
Suma HCH (z obliczen) ug/l (A) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0,010
o,p-DDT ug/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0,010
p,p-DDT g/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0,010
o,p-DDD pgl (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0,010
p,p-DDD ug/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0,010
o,p-DDE ng/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0,010
p,p-DDE ng/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0,010
949/04/2020/F/14 Strona 4







Heptachlor pg/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,030 <0,010
Epoksyd heptachloru B pg/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,030 <0,010

MZ-9 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., Poz. 2294)

** - niepewno$¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnoéci ok. 956% i wpdtczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglgdnia niepewnosci pobierania probek)

Wyniki odnoszg sig wytacznie do badanych probek . Niepewnos¢ wynikéw podaje sig w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badar probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

L

Uwagi:

Sprawozdanie sporzgdzono w 1 egz. Egz.Nr 1: Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
LL i P-Decyzja nr HKN 26/2019 z dnia 04.11.2019 r. wydana przez PPIS Legionowo
LK i P-Decyzja nr NS/HKiS/4560/ZL/W/71-28/2019 z dn. 26.09.2019r. wyd. przez PPIS Katowice

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badan s3 wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem * pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile nie s potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem, sa kopiami.

Koniec Sprawozdania

Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
15-04-2020 Fl " ) )
F6 Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
F7
K3 Pracownik JARS nr: 520 IR
949/04/2020/F/14
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