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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 150382/21/WAW

Zleceniodawca Probka (wg deklaracji Zleceniodawcy)

"LESZNOWOLSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z 0.0.” WODA DO SPOZYCIA

POPRZECZNA 50

05-506 LESZNOWOLA Protokét poboru prébek nr: 1/RAD/WO/15/03/2021

Data poboru: 15.03.2021

Punkt poboru, miejsce poboru: Mysiadlo, ul. Graniczna 13, badanie na
sieci wodociggowej

Temp. poboru prébki: 10,6°C

Data przyjecia probki: 2021-03-15 Stan prébki bez zastrzezen

Data zakoriczenia badar 2021-03-29 Prébki pobrane przez Wojciech Orczykowski, pracownika J.5. Hamilton Poland Sp. z

(data wykonania dziatalnosci laboratoryjnej): 0.0. zgodnie z metoda akredytowana PN-EN SO 19458:2007, PN-ISO

Data utworzenia sprawozdania: 2021-03-29 5667-5:2017-10

Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik Kryteria Parametr

zgodny/niezgodny

* Liczba bakterii z grupy coliV? PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 jtk/100 ml 0 0 zgodny

* Liczba Enterokokéw katowych'? PN-EN 1SO 7899-2:2004 jtk/100 mi 0 0 zgodny

* Liczba Escherichia coli®® PN-EN 1SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 jtk/100 ml 0 0 zgodny

;Sgﬁgﬂgﬁ?ﬁ mikroorganizmow W | o\ e 150 6222:2004 jti/ml nie wykryto - -

* Smak?? PB-201 wyd. | z dn. 01.02.2013 r. akceptowalny akceptowalny zgodny

* Zapach!? PB-201 wyd. | z dn. 01.02.2013 r. akceptowalny akceptowalny zgodny

T A R

agff;‘:;’é;ffm: weglowodory | b EN 150 17993:2005
Benzo(a)piren palt 0,0085 + 0,0039 £ 0,010 zgodny
7~ WWA (B(b)F, B(k)F, B{ghi)Per, I(1,2,3-cd)P) pg/i < 0,010 < 0,10 zgodny

* Zawartoé¢ pierwiastkow 2% | PN-EN 1SO 17294-2:2016
Arsen pa/l 0,40 + 0,10 <10 zgodny
Antymon pg/l < 0,20 <50 zgodny
Bor mg/| 0,018 + 0,005 <1,0 zgodny
Séd mg/l 13+4 <200 zgodny
Magnez mg/| 20 + 6 7 -125 zgodny
Glin g/l <1,0 <200 zgodny
Chrom ug/l < 0,10 <50 zgodny
Mangan po/l 0,38 + 0,10 <50 zgodny
Nikiel ug/l 0,72 + 0,19 <20 zgodny
Miedz mg/i 0,010 + 0,003 <2,0 zgodny
Selen ug/l < 0,10 <10 zgodny
Kadm Hg/l < 0,10 <5 zgodny
Oldw ug/l 0,30 + 0,08 <10 zgodny
Zelazo pg/l <50 <200 zgodny
Rteé yg/l < 0,050 <1 zgodny

Autoryzowat: Agnieszka Duda, Starszy Specjalista ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii Gdynia
Kamila Skolmowska, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Chromatografii Cieczowej
Katarzyna Szpinda, Ekspert ds. analiz, Pracownia Spektrometrii
Michat Stankiewicz, Starszy Specjalista ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska
Paulina Potosak, Ekspert ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii Gdynia
Zatwierdzit Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczyniska 180

Wyniki odnoszg sie wytacznie do badanych probek. Jedli nie okreélono inaczej podana rozszerzona niepewnoéé pomiaru zostata oszacowana dla wspéiczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnosci 95%.
Uwzgledniono niepewnost pabierania prébek. Jesli nie okre$lono inaczej podczas stwierdzania zgodnosci 1.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. stosuje zasade prostej akceptacji wediug wytycznych ILAC-GB:09/2019.
Niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane w czesci bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0. Odpowiedzialno$¢ J.5. Hamilton Poland Sp. z 0.0. jest ograniczona wytacznie do danych zawartych w
jego oryginale. Ustuga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogélnym Warunkom Swiadczenia Ustug J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane przez zewngtrznego dostawce Strona 1/3 Formularz PO-10/01a wyd. z dn. 20.01.2020
S ABSRATORNIM ATSUCE IO
LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 150382/21/WAW

Akceptowalna
przez
* Barwa??® PN-EN ISO 7887:2012 metoda C mg/1 Pt <5 k°"5”k’:‘:2"t°w : -
nieprawidtowych
zmian
* Bromiany"? PN-EN ISO 11206:2013-07 pa/t <3 <10 zgodny
* Cyjanki wolne i zwiazane"? PB-129 wyd. | zdn. 15.06.2011 pg/t <5 <50 zgodny
* Indeks nadmanganianowy™? PN-EN 1SO 8467:2001 mo/l O, 1,0 £03 <5 zgodny
* Lotne zwiazki organiczne Y% PB-147/GC wyd. Il z dn. 20.10.2014
Chloroform ug/l <1,0 <30 zgodny
Bromodichlorometan ug/l <10 <15 zgodny
1,2-dichloroetan (EDC) pg/l <10 <30 zgodny
Chlorek winylu (CV) ug/l < 0,2 < 0,50 zgodny
Benzen ug/l <05 <10 zgodny
% THM (chloroform, bromodichlorometan, dibromochlorometan, ™ <40 <100 2g0dny
bromoform)
¥ Trichloroetenu i Tetrachloroetenu (Z TRl i PER) ug/l <20 <10 zgodny
Akceptowalna
przez
konsumentow i
* Metnosc?® PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU < 0,20 . b.e z -
nieprawidtowych
zmian. Zalecany
zakres wartosci
do 1,0
* Pestycydy chloroorganiczne PN-EN ISO 6468:2002
a-HCH pa/! < 0,010 <0,10 zgodny
f-HCH po/l < 0,010 <0,10 zgodny
y-HCH pg/l < 0,010 <0,10 zgodny
&-HCH pg/l < 0,010 <0,10 zgodny
HCB Ha/l < 0,010 <0,10 zgodny
Aldryna pa/l < 0,010 <0,030 zgodny
Dieldryna pa/l < 0,010 <0,030 zgodny
Endryna pa/l < 0,010 <0,10 zgodny
Izodryna pg/l < 0,010 <0,10 zgodny
Heptachlor po/l < 0,010 <0,030 zgodny
Epoksyd heptachloru ug/l < 0,010 <0,030 zgodny
op'-DDD pg/l < 0,010 <0,10 zgodny
op'-DDE ug/l < 0,010 <0,10 zgodny
op'-DDT ug/l < 0,010 <0,10 zgodny
pp'-DDD pa/l < 0,010 0,10 zgodny
pp'-DDE wo/l < 0,010 <0,10 zgodny
pp'-DDT po/l < 0,010 <0,10 zgodny
cis-chlordan pg/l < 0,010 <0,10 zgodny
trans-chlordan pa/l < 0,010 <0,10 zgodny
3 Pestycydow pg/l < 0,05 <0,50 zgodny

Autoryzowat: Agnieszka Duda, Starszy Specjalista ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii Gdynia
Kamila Skolmowska, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Chromatografii Cieczowej
Katarzyna Szpinda, Ekspert ds. analiz, Pracownia Spektrometrii
Michat Stankiewicz, Starszy Specjalista ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska
Paulina Potosak, Ekspert ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii Gdynia
Zatwierdzit: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczynska 180

Wyniki odnosza sie wylacznie do badanych prébek. Jesli nie okreslono inaczej podana rozszerzona niepewnosé pomiaru zostata oszacowana dla wspétezynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnosci 95%.
Uwzgledniono niepewnos¢ pobierania prébek. Jesli nie okreslono inaczej podczas stwierdzania zgadnosci J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. stosuje zasade prostej akceptacji wediug wytycznych ILAC-G8:09/2019.
Niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane w czeéci bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. Z 0.0. Odpowiedzialnos¢ J.5. Hamilton Poland Sp. z 0.0. jest ograniczona wylacznie do danych zawartych w
jego oryginale. Ustuga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogélnym Warunkom $wiadczenia Ustug J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane przez zewnetrznego dostawce Strona 2/3 Formularz PO-10/01a wyd. z dn. 20.01.2020
 AeonaTORIOM BABAWEZE (T
LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszczyniska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 93 00
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 150382/21/WAW

* pHY? PN-EN I1SO 10523:2012 74 £0,1 6,5-9,5 zgodny
,, 2eodnots elekiiyana whasciwa™ | o\ eN 27888:1999 pS/cm 803 + 80 <2500 zgodny
* Stezenie anionéw V¥ PN-EN ISO 10304-1:2009
Chlorki mg/| 41+9 <250 zgodny
Fluorki ma/l 0,53 + 0,12 £1,5 zgodny
Azotany mag/l 18 +04 <50 zgodny
Azotyny mg/Il <0,05 <0,50 zgodny
Siarczany mg/l 115 + 26 <250 zgodny
* Stezenie kationow V' | PN-EN 150 14911:2002
Amonowy jon mg/l <0,05 <0,50 zgodny
Sumaryczna zawarto$¢ wapnia i magnezu ( z obliczen) ma/l CaCO, 386 + 85 60-500 zgodny

Y Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017,
poz. 2294).

 Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr 9/2020 z
dnia 31.12.2020).

¥ Wartoéci progowe niezdefiniowane.

KONIEC SPRAWOZDANIA

Autoryzowat: Agnieszka Duda, Starszy Specjalista ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii Gdynia
Kamila Skolmowska, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Chromatografii Cieczowej
Katarzyna Szpinda, Ekspert ds. analiz, Pracownia Spektrometrii
Michat Stankiewicz, Starszy Specjalista ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska
Paulina Potosak, Ekspert ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii Gdynia
Zatwierdzit: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczyriska 180

Wyniki odnoszg sie wylacznie do badanych probek. Jesli nie okreslono inaczej podana rozszerzona niepewnoéé pomiaru zostata oszacowana dla wspdtczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnosci 95%.
Uwzgledniono niepewnosé pobierania prébek. Jesli nie okreslono inaczej podczas stwierdzania zgodnosci J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. stosuje zasade prostej akceptacji wedtug wytycznych ILAC-G8:09/2019.
Ninigjsze sprawozdanie nie moze byé powielane w czesci bez pisemnej zgody J.5. Hamilton Poland Sp. z 0.0. Odpowiedzialno¢ J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. jest ograniczona wytacznie do danych zawartych w
jego oryginale. Ushuga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogdlnym Warunkom $wiadczenia Ustug J.5. Hamilton Poland Sp. z 0.0. zamieszczonym na stranie www.hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane przez zewnetrznego dostawce Strona 3/3 Formularz PO-10/01a wyd. z dn. 20.01.2020
N monaronton o UHERRTRION
LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00






