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POPRZECZNA 50
05-506 LESZNOWOLA

"LESZNOWOLSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOM UNALNE SP. 2 0.0."

Prébka (wg deklaragl Zteceniadawcy)

WODA DO SPOZYCIA

Protokél poboru prébek nr: 3/RAD/WO/16/06/2021
Data poboru: 16.06.2021

Godzina poboru: 10:05 - 10;15
Punkt poboru, miejsce pohoru: SUW Mysiadlo

— Temp. poboru prébki: 10,8°C
Data przyjecia probki: 2021-06-16 Stan prébki bez zastrzezen
Data zakor’]czef\ia b'adar‘n ' . |2021-06-25 Probki pobrane przez Wojciech Orczykowski, pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z
(data wykonania dziatalnogci laboratoryinej): 0.0. zgodnie z metoda akredytowang PN-EN 1SO 19458:2007, PN-ISO
Data utworzenia sprawozdania: 2021-06-25 5667-5:2017-10
Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik Kryteria Paramatr
zgodny/nlozgodn_y
* Liczba bakterii z grupy coli’? PN-EN 1SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 jtk/100 ml 0 0 zgodny
* Liczba Escherichia coli"? PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 jtk/100 ml 0 0 zgodny
* Ogélna liczba mikroorganizméw w . ] . . B
22°C po 72h02 PN-EN ISO 6222:2004 jtk/ml nie wykryto
* Smak!!? PB-201 wyd. | z dn. 01.02.2013 r. akceptowalny akceptowalny zgodny
* Zapach"'? PB-201 wyd., I z dn. 01.02.2013 r. akceptowalny akceptowalny zgodny
Akceptowalna
przez
* Barwab#® PN-EN ISO 7887:2012 metoda C mg/i Pt <5 k°“s”l':;ez"t°w' -
nieprawidtowych =
zmian,
Akceptowalna
przez
konsumentéw i
bez ,
* 12)3} X 1. ¥ - .
Metnoé¢ PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU <020 ieprawidiowych :
zmian, Zalecany
zakres wartoéci
do 1,0 -
* pHUD PN-EN 1SO 10523:2012 75+ 0,1 65-95 zgodny -+
* N wal)
o Pewodnost elektrycana whasciwa® | o\ by o ees 1909 us/em 746 £ 75 <2500 2g0dny

" Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017,
poz. 2294).

2 Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr 9/2020 z
dnia 31,12.2020).

¥ Wartosci progowe niezdefiniowane,

KONIEC SPRAWOZDANIA

Autoryzowat: Paulina Potosak, Ekspert ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii Gdynia
Rafat Ciecholewski, Zastepca Kierownika Pracowni Analiz $rodowiska Gdynia

Zatwierdzil:  Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczyfiska 180

Wyniki odnosza sig wytaeznie do badanych prébek. Jedli nie okreslono inaczej podana rozszerzona nie pewno$¢ pomiaru zostala oszacowana dia wspélczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnoéci 95%.
Uwzgledniono niepewnoé¢ pobierania probek. Jesli nie okreflono inaczej podczas stwierdzania zgadnoéci J.S. Hamilton Poland Sp- z 0.0. stosuje zasadg prostej akceptacji wedlug wytycznych ILAC-G8:09/2019.
Niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane w czgéci bez pisemnej zgody J.5. Hamilton Poland $p, z 0.0. Odpowiedzialnodé J.S, Hamilton Poland Sp. z 0.0. jest ograniczona wylgcznie do danych zawartych w
Jjego oryglnale. Ustuga potwierdzana niniej podlega Ogéinym Warunkom $wiadczenia Uslug J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. Zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl . ¢

* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane przez zewnetiznego dostawce
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LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszczyriska 180, 81-571 Gdynia, tel, +48 58 766 99 00



