PCA

POLSKIE CENTRUM

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka %

AKREDYTACJI

L. GBAPOLSKA

BADANIA

GBA POLSKA Sp. zo.0.

(dawniej: JARS S.A.)

Member of GBA GROUP

Lajski, ul. Koscielna 2a, 05-119 Legionowo

AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: £./24/01/2022/5/FM/2

Lesznowolskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0.; 05-506 Lesznowola, ul. Poprzeczna 50
1./24/01/2022/5

Zleceniodawca:

Zlecenie Nr:

A - metodyka akredytowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
AE - metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé¢ do oceny zgodnosci
w obszarze regulowanym prawnie).
AR - metodyka akredytowana (AB 1095) réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
MON - metodyka akredytowana w zakresie OiB
GMP+ - metodyka objgta zatwierdzeniem w zakresic GMP+ B11 (badania pasz)

A/P - metodyka akredytowana Podwykonawcy
P - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Przedmiot badania:

Woda przeznaczona do spozycia

Zatwierdzenie do wykonywania badan:

Decyzje: PPIS Legionowo nr HKN 24/2021 z dn. 04.11.2021, PPIS Katowice nr NS/HKiS$/4560/ZL/W/48-9/2021

zdn. 24.09.2021

Punkt pobrania: Kurek czerpalny

Data: 11 kwietnia 2022

Adres pobrania:

Miejsce pobrania:

Godzina pobrania:

Temp. probki pobrane;j [°C]:

05-500 Mysiadto, ul.Geodetow 28E
SUW Mysiadlo

11:50:00

9.7

Pobranie probek wg: A PN-EN ISO 19458:2007, A PN-ISO 5667-5:2017-10/Ap1:2019-07

Pobierajacy:

Prébkobiorca GBA POLSKA nr: 2262

Transport probek: ~ GBA POLSKA Sp. z o.0.
Numer probki: 4019/04/22 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgcia badan:  11-04-2022 Data zakonczenia badan: 19-04-2022
Lab. Badany parametr jm. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
Barwa mg/l Pt A | PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 -; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) <5
M
Metnosé NTU A | PN-ENISO 7027-1:2016-09 pkt 5.3 | -; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) 0,23 +/-0,03
M
Liczba progowa smaku (TFN) A | PN-EN 1622:2006 Akceptowalny przez konsumentéw i <1
L bez nieprawidtowych zmian.;
Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294)
Liczba progowa zapachu (TON) A | PN-EN 1622:2006 Akceptowalny przez konsumentow i <1
L bez nieprawidlowych zmian.;
Rozp MZ (Dz.U.2017.2294)
pH (in-situ) - A | PN-EN ISO 10523:2012 0d 6,5 do 9,5; -; Rozp.MZ 7,2 +/-0,2
P (Dz.U.2017.2294)
Przewodnos¢ elektryczna whasciwa w pS/em A | PN-EN 27888:1999 od 0 do 2500; uS/cm; Rozp.MZ. 732 +/-37
PS temp. 25°C (in-situ) (Dz.U.2017.2294)
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml [ AE [ PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN-EN ([ 0; jtk/100ml; Rozp.MZ 0
L ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 (Dz.U.2017.2294)
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Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N

Liczba Escherichia coli jtk/100ml | AE | PN-EN 1SO 9308-1:2014-12, PN-EN | 0; jtk/100ml; Rozp.MZ 0
L 1SO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 (Dz.U.2017.2294)
Ogdlna liczba mikroorganizméw w jtk/ml AE | PN-EN ISO 6222:2004 -; jtk/ml; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) 0
2242°C
L

Np.** - niepewno$¢ rozszerzona pomiaru przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspdlczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnosci pobierania prabek, za wyjatkiem przypadkéw gdy zostato to
zaznaczone w uwagach.

Niepewnos¢ podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badar lub zgodnoéci z wymaganiami / specyfikacjami oraz na zyczenie Klienta.

Rezultaty badan nizsze lub wyzsze niz zakresy pomiarowe metod sg przedstawiane jako odpowiednio ,< warto$¢ dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub ,> warto$¢ goérnej granicy zakresu
pomiarowego”. Wartosci te stanowig informacje o rezultatach badan. Jesli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badari podane sg niepewnosci rozszerzone, dotycza one warto$ci dolnej lub gérnej
granicy zakresu pomiarowego metody. W przypadku rezultatéw badan stwierdzenie zgodno$ci nalezy traktowaé jako opinig i interpretacje. Wyzej opisane postgpowanie nie dotyczy badan
biologicznych.

Wyniki odnosza sie wylacznie do badanych prébek (pobranych lub odebranych — zgodnie z informacjami przedstawionymi w sprawozdaniu).

W przypadku prébek dostarczonych przez Klienta, przedstawione w sprawozdaniu informacje dotyczace tychze probek sg informacjami przekazanymi przez Klienta. Laboratorium nie ponosi
odpowiedzialnosci za te informacje ani za sposéb pobrania i reprezentatywnoéé prébek przekazanych przez Klienta do badar.

Sprawozdanie dotyczy probek w iloéci: 1 szt i bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

Laboratorium nie przechowuje prébek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej

Miejsce wykonywania badan: t. - Lajski, L - Lublin, M - Mystowice, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badar sa wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile
nie sg potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, sg kopiami.

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Koniec Sprawozdania Oryginat pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil:
20-04-2022 Pracownik GBA POLSKA nr: 2120 Specijalista ds.Srodowiska Podpisano kwalifikowanym podpisem
Pracownik GBA POLSKA nr: 2218 elektronicznym
P ik GBA POLSKA nr: 2311 i
Pracownik GBA POLSKA nr: 2580 Pracownik GBALOLSKA | MM SOT 0

1/24/01/2022/5/FM/2 Strona2z2




