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Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity
Dz. U. z2021r., poz. 195)

art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (tj. Dz. U. z 2020 ., poz. 2028)

§ 22 ust. 1 i § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach prébek wody z kontroli wewngtrznej wodociggu
Nr: £/0/05/2022/181/M/1 oraz 1£/0/05/2022/181/M/2 dokonanych wdfiu poboru 02.05.2022 r. z:

— SUW Zamienie — woda podawana do sieci wodaciggowej;
— Zamienie ul. Arakowa 4 — punkt na sieci wodociggowej

oraz na podstawie powyzszych sprawozdan z-dnia 05.05.2022 r. Nr £/0/05/2022/181/M/1 oraz
1.//0/05/2022/181/M/2 wykonanych zgodnie z wymaganiami zatacznika nr 6 do ww. rozporzadzenia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie
stwierdza przydatno§¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociagu publicznego Zamienie
zarzadzanego przez Lesznowolskie Przedsi¢biorstwo Komunalne Sp. z o.0.
ul. Poprzeczna 50, 05-506 Lesznowola

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdan Nr 1./0/05/2022/181/M/1 oraz  1/0/05/2022/181/M/2 z dnia
05.05.2022 r. z przeprowadzonych badan wody w ramach kontroli wewngtrznej dokonanych
przez Lesznowolskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.0. stwierdzono, ze woda z wodociagu
publicznego Zamienie spetnia wymagania okreslone w zataczniku 1A tabela 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Uzyskane wyniki badan prébek wody pobranych w dniu 02.05.2022 r.
ze stacji uzdatniania wody oraz z sieci wodociggowej wykazaty wyeliminowanie ponadnormatywnej
liczby bakterii enterokoki (paciorkowce katowe) oraz po rozwazeniu stopnia zagrozenia dla zdrowia
konsumentdw stwierdzono jak powyzej.
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Otrzymuje:
1) Lesznowolskie Przedsigbiorstwo Komunalne w Lesznowoli ul. Poprzeczna 50, 05-506 Lesznowola
2) ala

3) Wojt Gminy Lesznowoli ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola



