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Sprawozdanie z badan Nr: £./0/01/2023/853/FM/4

Zleceniodawca: Lesznowolskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0.; 05-506 Lesznowola, ul. Poprzeczna 50
Zlecenie Nr: 1/0/01/2023/853

A - metodyka akredytowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnoéci w obszarze regulowanym prawnie).

AE - metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci
w obszarze regulowanym prawnie).

AR - metodyka akredytowana (AB 1095) réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
MON - metodyka akredytowana w zakresie QiB
GMP+ - metodyka objeta zatwicrdzeniem w zakreste GMP+ B11 (badania pasz)
A/P - metodyka akredytowana Podwykonawcy
P - metodyka nieakredytowana Podwykonawey

Przedmiot badania: ‘Wods do spozycia przez ludzi
Zatwierdzenie do wykonywania badan: Decyzje: PPIS w Legionowie nr HKN 24/2022 z dn. 04.11.2022, PPIS w Katowicach nr
wykonywania bacan: NS.HKi§.9027.3.58.21.2022 z dn. 26.09.2022
Punkt pobrama. Kurek czerpalny Data*: 11 lipca 2023
Adres pobrania: 05-506 Magdalenka, ul.Stoneczna 273
Miejsce pobrania; Sie¢ wodociggowa
Godzina pobrania: 09:00.00
Temp. probki pobranej [°C: 16.1
Pobranie probek wg: A PN-EN IS0 19458:2007, A PN-1SO 5667-5:2017-10 o . . )
Transport prébek:  GBA POLSKA Sp. z 0.0. Pobierajacy: Prébkobiorca GBA POLSKA nr: 2675
Numer probki: 12028/07/23 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgeia badan:  11-07-2023 Data zakonczenia badan: 18-07-2023
Lab. Badany parametr jom. Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
Antymon g AE | PN-ENISO 17294-2:2016-11 <5; ug/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) <1,0
M
Arsen gl AE | PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 < 10; pg/l; Rozp MZ 34 +-0,7
M (Dz.U.2017.2294)
Azotany mg/l A | PN-EN ISO 13395:2001 < 50; mg/l; Rozp.MZ <0,89
M (Dz.U.2017.2294)
Benzen ng/l A | PN-ISO 11423-1:2002 <1,0; pg/l; Rozp. MZ <0,25
i (Dz.U.2017.2294)
Benzo(a)piren ngll A | PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022 | <0,010; ng/l; Rozp.MZ <0,0020
M (Dz.U.2017.2254)
Suma WWA (z obliczen dla 5 pg/l A | PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022 | <0,10; pg/l: Rozp. MZ. <0,0050
M zwigzkow wg rozp.) (Dz.U.2017.2294)
Bor mg/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <1,0; mg/l; Rozp MZ 0,015 +/-0,003
M (Dz.U.2017.2294)
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Lab. Badany parametr jm. | Akr. Metodyka badania wg ‘Wymagania Wynik Np.** N
Bromiany ugl A | PN-EN ISO 11206:2013-07 <10; pg/l; Rozp.MZ <1,0
M (Dz.U.2017.2294)
Chrom ngfl AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 50; pg/l; Rozp.MZ <0,50
M (Dz.U.2017.2294)
Cyjanki ogdlne ng/t A | PN-EN ISO 14403-2:2012 <50; pg/l; Rozp.MZ <10
M (Dz2.U.2017.2294)
1,2-dichloroetan (EDC) ugfl AE | PN-EN ISO 10301:2002 <3,0; pg/l; Rozp.MZ <0,50
M (Dz.U.2017.2294)
Fluorki myg/l A | PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN £ 1,5; mg/l; Rozp.MZ 0,17 +-0,02
M 1SO 10304-1:2009/AC:2012 (D2z.U.2017.2294)
Kadm gl AE | PN-EN [SO 17294-2:2016-11 <5; ng/l; Rozp.MZ (Dz.1.2017.2294) <0,50
M
Miedz mg/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <2,0; mg/l; Rozp.MZ 0,36 +/-0,07
M (Dz.U.2017.2294)
Nikiel gl AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <20; pg/l; Rozp.MZ 338 +-1,8
M (Dz.U.2017.2294)
Otow ngl AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 10; pg/l; Rozp MZ 1,6 +-0,2
M (Dz.U.2017.2294)
Suma pestycydéw (z obliczen) pg/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,50; pg/l; Rozp.MZ <0,010
M (Dz.1.2017.2294) -
Rtgé ng/l AE | PN-EN ISQO 17294-2:2016-11 <1; ug/l; Rozp. MZ (Dz.U.2017.2294) <0,10
M
Selen ng/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 10; pgfl; Rozp.MZ <1,0
M (Dz.U.2017.2294)
Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu gl AE | PN-EN [SO 10301:2002 <10; pg/l; Rozp.MZ <1,0
M (Dz.U.2017.2294)
Suma trihalogenometanéw (THM) ngl AE | PN-EN ISO 10301:2002 < 100; pg/l; Rozp. MZ (Dz.U. <10
M 2017.2294)
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